附件
深圳市《区域供冷技术规程（征求意见稿）》

意见及采纳情况汇总表
本次征求意见工作共收集3条有效意见。经认真研究，采纳2条，部分采纳1条。

	序号
	章节编号/页码
	建议修改内容
	意见采纳情况

	1
	2.0.5
	载冷剂可以列举个例子，附上冷媒规范；蓄冷装置可以介绍大概几种材质和类别。
	部分采纳。已在第二章术语 载冷剂中，补充载冷剂的种类。在引用标准名录中补充冷媒规范《制冷剂编号方法和安全分类》GB/T7778。

由于蓄冷装置各组成部件材质种类较多，各项目材质适用性不同，所以不在本规程叙述。蓄冷装置类别详见第4章。

	2
	4.3.17
	建议增加保温材料的燃烧性能要求。
	采纳。

	3
	8.2.3
	建议第8.2.3条“附建式冷站的耐火等级不应低于一级”改为“附建式冷站的耐火等级应与所在建筑保持一致，且不应低于二级”。
	采纳。


