 深圳市《装配式建筑标准化产品系列图集-整体卫生间》意见采纳情况
深圳市《装配式建筑标准化产品系列图集-整体卫生间》编制组     2021年9月8日

	序号
	单位或专家名称
	条文
	修改意见
	采纳情况
	说明

	1
	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司-练贤荣
	5.2.2_1)
	“沉箱四周防水基于建筑完成面向上翻边≥150mm” 《深圳市建设工程防水技术标准》中7.1.6要求“地面防水层应上翻，高出地面完成面不应小于200mm”建议与防水标准要求一致
	采纳
	修订完善

	2
	
	5.2.2_2)
	“积水器设置构造做法参看《整体卫生间建筑水电预留接口定位图----排水》”图集目录中未见同名图纸。
	采纳
	修订完善

	3
	
	5.2.2_4)
	“整体卫生间沉箱结构尺寸表“在图集中的实际表达为“整体卫生间沉箱尺寸表”不至于误读但宜表达一致。
	采纳
	修订完善


深圳市《装配式建筑标准化产品系列图集-预制内墙条板》意见采纳情况
《装配式建筑标准化产品系列图集-预制内墙条板》编制组     2021年9月8日

	序号
	单位或专家名称
	条文
	修改意见
	采纳情况
	说明

	1
	筑博设计股份有限公司-许丰
	1.3.5
	建议增加一条：6）双层安装的条板，拼缝应错开不小于200mm。
	采纳
	修订完善

	2
	
	条板立面索引图（二）、（三）
	建议标注中补板增加文字为：补板≥200
	采纳
	修订完善

	3
	
	蒸压陶粒混凝土墙板抗震构造节点（3a）
	节点3a中，构造柱为后浇，双层板缝间应有封堵材料。
	采纳
	修订完善

	4
	
	3.2.2表3-1
	ALC板的厚度规格比较多，此处仅列了三种，建议增加120、150等规格。
	不采纳
	编制图集的目的是提升构件标准化，满足设计需求的提前下减少规格种类。


深圳市《装配式建筑标准化产品系列图集-预制混凝土楼梯》意见采纳情况
《装配式建筑标准化产品系列图集-预制混凝土楼梯》编制组     2021年9月8日

	序号
	单位或专家名称
	条文
	修改意见
	采纳情况
	说明

	1
	筑博设计股份有限公司-许丰
	1.2
	本图集编制依据系列现行国家标准规范中《钢结构设计规程》改为《钢结构设计标准》
	采纳
	修订完善

	2
	
	5.2
	建议示例中补充完整的预制楼梯选型，包括防滑条、栏杆预埋件。
	采纳
	修订完善

	3
	
	6.2.5
	建议补充吊钉的计算方法。
	采纳
	修订完善

	4
	
	ST-28-25模板图
	建议模板图中增加构件重量、吊钉型号等信息。（余同）
	采纳
	修订完善

	5
	
	预制构件细部构造（三）
	建议补充打胶平面图（双跑梯、剪刀梯分别布置）。
	采纳
	修订完善


深圳市《装配式建筑标准化产品系列图集-叠合楼板》意见采纳情况
《装配式建筑标准化产品系列图集-叠合楼板》编制组     2021年9月8日

	序号
	单位或专家名称
	条文
	修改意见
	采纳情况
	说明

	1
	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司-练贤荣
	2.5.5
	图2-4垫木的距边尺寸写成≤200mm不合适，万一只有50mm也符合≤200mm但显然太靠边也不合适。施工要求设置这么多支撑且保持持续两层有支撑有无必要？违背了装配式叠合板免支撑或少支撑的初衷。
	部分采纳
	根据施工阶段临时支撑的计算书，优化支撑的布置；施工过程保持持续两层有支撑的要求。

	2
	筑博设计股份有限公司-许丰
	钢筋桁架混凝土叠合板大样图（侧面、剖面图）
	标注的字母文字太小，无法分辨。前面表格中有4200跨度的，叠合板侧面、剖面图的表格中，lr最大才4000。其余章节相同。叠合板钢筋位置分布示意图中，板面筋直径不能仅按8考虑。
	采纳
	修订完善
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