附件           

深圳市《公共建筑集中空调系统全过程调适技术规程》（征求意见稿）
公开征求意见采纳情况汇总表
本次征求意见截至11月22日，共收3条有效意见。其中，采纳3条，部分采纳0，解释说明0条，不采纳0条。
	序号
	条文
	修改意见
	采纳情况
	情况说明

	1
	2.0.1
	2.0.1 在建设项目从前期策划、方案设计、工程施工及运行维护等各个阶段的全过程中，通过对建筑集中空调系统进行调试验证、性能测试验证、季节性工况验证和综合效果验收，使建筑集中空调系统达到预定的使用功能和能效水平，满足不同负荷工况和用户使用需求，实现安全、高效的运行和管理。

意见和建议：“实现安全、高效的运行和管理”表达不明确，建议增加“集中空调系统”，改为“实现集中空调系统安全、高效的运行和管理”。
理由：表述不准确。
	采纳
	已修改条文为：实现集中空调系统安全、高效的运行和管理。


	2
	4.2.2
	4.2.2 精装工作开展时应检查二次机电设计图纸，风系统管路、末端设备及风口的设计是否满足要求。

意见和建议：建议“检查”改为“审查”与4.2.1“应对集中空调系统设计文件进行审查”统一。

理由：前后表述不统一。
	采纳
	已修改条文为：精装工作开展时应审查二次机电设计图纸，风系统管路、末端设备及风口的设计是否满足要求。

	3
	7.1.2
	7.1.2 运营阶段集中空调系统调适宜基于自控系统的监测和记录功能开展，范畴包括冷热源系统、输配系统、末端系统、控制系统等子系统及其组合。

意见与建议：“范畴”一般用于抽象概念，建议改为“范围”。

理由：表述不准确。
	采纳
	已修改条文为：运营阶段集中空调系统调适宜基于自控系统的监测和记录功能开展，范围包括冷热源系统、输配系统、末端系统、控制系统等子系统及其组合。
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